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1. PREMESSA 

La compilazione periodica della checklist di controllo allegata attesta l’ottemperanza 
dell’obbligo del Datore di Lavoro della azienda XXX a quanto previsto dal Decreto 

Ministeriale del 01/09/21 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli 
impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio” (cosiddetto “Decreto 

controlli”). 

Secondo tale Decreto, il Datore di Lavoro della azienda XXX, oltre all’obbligo di fare 
eseguire da ditte abilitate, attività di controllo periodico e manutenzione, ha l’obbligo 

di fare eseguire la “sorveglianza” di attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza 
antincendio, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo, da lavoratori 

normalmente presenti e adeguatamente istruiti.  

Per “sorveglianza” il Decreto intende l’insieme di controlli visivi atti a verificare, che gli 
impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali 

condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali 
evidenti. 

La periodicità di tale sorveglianza non è definita nel Decreto, ma si consiglia sia 
almeno quindicinale. 

 

2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA CHECK LIST DI SORVEGLIANZA  

La sorveglianza deve essere effettuata da parte di uno degli addetti al servizio 

antincendio opportunamente informato sul tipo e sull’ubicazione dei presìdi. 

La sorveglianza deve essere effettuata su tutti i presìdi antincendio riportati nella 
check list allegata. 

Dove alcuni di questi presìdi non siano presenti in azienda occorre segnalare nella 
colonna “verifica” N.A. (Non Applicabile)  

Tutti le verifiche della sorveglianza devono essere eseguiti solo visivamente e non 
devono essere funzionali.  

I controlli funzionali di tali presìdi e la loro manutenzione vengono effettuati a 

scadenze fissate da ditte abilitate e appaltate dalla azienda XXX tramite un loro 
“tecnico manutentore qualificato”. 

In caso di conformità del presidio, occorre indicare “OK” nella colonna “verifica”.  

In caso di non conformità del presidio, occorre segnare “NON OK” nella colonna 
“verifica”.  

In quest’ultimo caso non si deve eseguire personalmente nessun intervento, ma 
occorre avvertire subito il proprio superiore (preposto) e il delegato aziendale alla 

sicurezza. 
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ALLEGATO - CHECK LIST PER LA SORVEGLIANZA ANTINCENDIO 

 

PRESIDIO TIPO DI SORVEGLIANZA VERIFICA  

Estintori Verificare la presenza sul supporto e la 
presenza del cartello indicatore 

 

Idranti/naspi Verificare la presenza nella cassetta e la 

presenza del cartello indicatore 
Verificare che riparo di protezione in plastica 

non sia rotto o incrinato 

 

Pulsanti di allarme di 
emergenza  

Verificare che il vetrino di protezione non sia 
rotto o incrinato 

 

Diffusione sonora di 

emergenza 

Verificare l’integrità esterna degli altoparlanti  

Allarmi acustici 
evacuazione  

Verificare l’integrità esterna degli allarmi 
luminosi 

 

Segnaletica di 

sicurezza 

Verificare la presenza della segnaletica (vie di 

esodo, uscita di sicurezza, divieto di accesso, 
pericolo, ecc.) 

 

Segnaletica di 
sicurezza illuminata 

costantemente 

Verificare l’illuminazione della segnaletica  

Luci di emergenza Verificare il lampeggiamento del led  

Planimetrie di esodo Verificare lo stato delle planimetrie   

Percorsi di esodo Verificare che i percorsi di esodo siano 
sgombri da ostacoli 

 

Uscite di emergenza Verificare che le uscite di emergenza siano 
sgombre da ostacoli 

 

Cassetta antincendio  Verificare l’integrità  

Locali tecnici Verificare lo stato generale degli impianti, 

l’assenza di odore di bruciato, l’assenza di 
materiali estranei 

 

Rilevatori di fumo 
sopra soffitto  

Verificare il lampeggiamento del led  

Rilevatori di fumi 

sottopavimento 

Verificare il lampeggiamento del led  

Rilevatori di fumo sala 
CED 

Verificare il lampeggiamento del led  

Condizionatori sala CED Verificare che siano funzionanti  
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PRESIDIO TIPO DI SORVEGLIANZA VERIFICA  

Sala UPS Verificare lo stato generale degli impianti, 

l’assenza di odore di bruciato, l’assenza di 
materiali estranei 

 

Condizionatori sala UPS Verificare che siano funzionanti  

Quadri elettrici Verificare la chiusura a chiave e l’integrità dei 

pannelli di chiusura 

 

Pulsanti di sgancio Verificare che il vetrino di protezione non sia 
rotto o incrinato 

 

Magazzini vari  Verificare lo stato di ingombro a terra e sugli 

scaffali e l’assenza di impedimenti alla fuga 

 

Uffici e luoghi di lavoro Verificare lo stato di ingombro a terra e 
l’assenza di impedimenti alla fuga 

 

Vie di esodo e uscite di 

emergenza 

Verificare che non vi siano ostacoli nelle vie di 

esodo e davanti alle uscite di emergenza 

 

Megafoni Verificare la funzionalità dei megafoni  

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI  
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